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Перспективная схема 

Схема водоснабжения Платнировского сельского поселения
Кореновского района. Корректировка

ст. Платнировская, х. Казачий

 ООО "ПКФ "Согласие"
г. КраснодарРазраб.
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Водозаборные сооружения проектируемые
№1производительностью  6300 м³/сут в составе:
- артезианские скважины 10 шт. (8 раб, 2 рез.);

- насосная станция II подъема производит 393м³/ч;
- РЧВ 2 шт по 1000м³ каждый;

- электролизная;
- ограждение зоны санитарной охраны.

Водозаборные сооружения проектируемые №2
производительностью  2660 м³/сут в составе:
- артезианские скважины 5 шт. (4 раб, 1 рез.);

- насосная станция II подъема производит 173м³/ч;
- РЧВ 2 шт по 500м³ каждый;

- электролизная;
- ограждение зоны санитарной охраны.
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по 2 скважины в кусте
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Существующий хозпитьевой противопожарный водопровод 
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Проектируемые водозаборные сооружения

Проектируемые артскважины
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ст. Платнировская, х. Казачий

Платнировского СП  Кореновского района  Краснодарского края
М 1:5000
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